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Microgrid is a power generation sources and loads that operate when connected to the grid and still operate when not 
connected to the grid. The purpose of this study was to simulate a power generation system using a hybrid-wind turbine to 
maintain transient stability in the Bakaru system. The simulation was carried out as a first step to determine the effect of 
wind turbine in providing electricity and maintaining the stability of the electric power system. This study has been 
simulated the Bakaru system in 4 case studies are loss of PLTA Bakaru G2, loss of wind power, and loss of diesel power 
and a short circuit on one of the buses. The simulation results of the 4 case studies experienced a voltage drop and also 
experienced a frequency drop but still within the safe range according to the ANSI/IEEE C37.106-1987 standard, namely 
95.6%, 91%, 98.5% dan 95.5%. 
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1. PENDAHULUAN 
 Pemanasan global telah menjadi salah satu isu yang paling banyak dibahas saat ini. Pengurangan tenaga 
panas berkontribusi langsung untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca (terutama karbon dioksida) 
sebagai produk samping. Integrasi pembangkit listrik terbarukan seperti tenaga angin dalam perencanaan sistem 
tenaga dan operasi dapat melalui proses yang baik dan aman, dalam hal istilah teknis dan ekonomi. Penggunaan 
bahan bakar fosil pada pembangkit listrik termal adalah salah satu penyebab utama pemanasan global, sehingga 
semakin banyak negara yang menggunakan pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit listrik 
tenaga air, tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga surya untuk mengurangi penggunaan pembangkit listrik 
termal. Sistem kelistrikan yang menggunakan beberapa dari energi terbarukan ini disebut sistem microgrid [1]. 
 Mikrogrid (microgrid) merupakan teknologi yang penting untuk menggabungkan sumber energi 
distribusi, meliputi turbin angin, panel tenaga surya (photovoltaic cell), dan perangkat penyimpanan energi atau 
baterai. Microgrid dapat dioperasikan baik dalam grid-connected, islanded, atau hybrid modes [2] Operasi dari 
pembangkit hybrid dapat dikatakan optimal apabila efisiensi ekonomi pembangkit tinggi, keandalan pembangkit 
tinggi, serta terpenuhinya permintaan beban akan energi listrik. Penggunaan sistem microgrid menjanjikan 
peningkatan kinerja grid distribusi secara drastis, dalam hal effisiensi dan stabilitas. Sumber energi terbarukan 
yang digunakan dalam sistem memiliki energi keluaran yang berbeda. Sistem jaringan memiliki variabel 
pembebanan yang bervariasi. Dalam analisis stabilitas, respon frekuensi dan tegangan sistem dalam setiap kasus 
ini akan diamati dan dipertimbangkan untuk menentukan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk 
menjaga stabilitas sistem [3].  
 Pada penelitian ini akan membahas analisis stabilitas transien sistem kelistrikan pada sub Sistem Bakaru 
Sulawesi Selatan. Proses simulasi dilakukan 4 kasus, yaitu kehilangan sumber PLN berupa PLTA Bakaru G2, 
kehilangan tenaga angin, dan kehilangan tenaga diesel. Selanjutnya berdasarkan tegangan dan frekuensi respon, 
jika ada ketidakstabilan dalam sistem, maka beban akan mengalami pelepasan beban. Mekanisme ini adalah 
solusi yang paling umum untuk mengatasi ketidakstabilan dalam sistem karena fenomena hilangnya jaringan atau 
pembangkit listrik, serta arus pendek di bus. Dalam mekanisme pelepasan beban, perlu untuk menghitung berapa 
banyak kapasitas beban yang harus diputuskan dari sistem. Hal ini merupakan perhitungan yang sangat penting 
oleh operator untuk menentukan mana dari pemutus sirkuit harus dioperasikan selama fenomena yang 
menyebabkan ketidakstabilan sistem [4]. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Maret – Oktober 2021. Tempat penelitian ini dilakukan dengan 
mengambil data dari Sub Sistem Bakaru Sulawesi Selatan. 
 
1 Korespondensi penulis: Andarini Asri, Telp 082191972288, andariniasri@gmail.com 
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A. Single Line Diagram 
Rancangan penelitian ini menggunakan data sub Sistem Bakaru untuk simulasi pada penelitian ini. Sub 
Sistem Bakaru terdiri dari 1 Pembangkit Listrik Tenaga Air yaitu PLTA Bakaru dengan kapasitas 2x63 MW 
dan 2 Pembangkit Listrik Mikro Hidro yaitu PLTM Sawitto dengan kapasitas 0.8 MW dan PLTM Bungin 
dengan kapasitas 3 MW. Single line Sub Sistem Bakaru adalah sebagai berikut :. 
 
 
Gambar 1. Single Line Diagram Sub Sistem Bakaru 
B. Turbin Angin 
Pembangkit listrik angin terdiri dari turbin angin, pembangkit asynchronous dan pitch kontrol. 
Karakteristik turbin angin dinyatakan sebagai: 
Pm = Cp (λ,β)  ρA/2  V3            (1) 
yang mana Pm adalah tenaga mekanik yang dihasilkan oleh turbin angin dalam watt, CP adalah koefisien kinerja 
turbin, ρ adalah kerapatan udara dalam kilogram per meter kubik. A adalah luas sapuan turbin dalam meter 
persegi, V adalah kecepatan angin bebas dalam meter per detik, λ adalah perbandingan tip speed, β adalah sudut 
pitch baling-baling dalam derajat. Rating daya turbin angin untuk simulasi adalah 1,5 MW. 
C. Generator Diesel 
Generator Diesel menggunakan generator sinkron dengan sistem eksitasi dan pengaturan governor. 
Rating daya generator diesel untuk simulasi adalah 1 MW. Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem sekaligus 
memasukkan data dalam bentuk Single line diagram. Pemodelan sistem dilakukan agar dapat dilakukan analisis 
Power Flow dan Transient Stability. 
Hasil dari simulasi Power Flow digunakan untuk mengetahui aliran daya pada Single line diagram dan 
menganalisis skema operasi yang digunakan. Aliran daya pada sistem ini menjadi acuan dalam menentukan 
studi kasus transien yang dilakukan dengan mempertimbangkan kategori pembebanan dan sebagai acuan dalam 
pelepasan beban (memilih beban yang harus dilepas) saat terjadi gangguan transien agar sistem tetap dalam 
keadaan stabil. 
Dari simulasi sistem, selanjutnya akan didapatkan hasil yang akan dianalisis.  Proses simulasi dilakukan 
dengan 4 kasus, yaitu hilangnya sistem PLN, kehilangan tenaga angin, kehilangan tenaga diesel dan hubung 
singkat pada salah satu bus beban. Data yang akan dianalisis adalah respon dari kestabilan transien pada sistem 
kelistrikan di Sub Sistem Bakaru Sulawesi Selatan berupa respon frekuensi dan respon tegangan yang nantinya 
dijadikan referensi untuk mendapatkan sistem yang stabil sesuai dengan standar. Apabila keadaan sistem belum 
stabil maka perlu dilakukan mekanisme pelepasan beban (Pelepasan beban) sesuai studi kasus yang telah 
direncanakan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Simulasi yang akan diujikan adalah kondisi sistem sebelum penambahan unit Hibrid Turbin Angin-
Diesel. Setelah didapatkan bus paling sensitif, maka dapat dilakukan penambahan Hibrid Turbin Angin-Diesel. 
Hasil dari penempatan unit Hibrid Turbin Angin-Diesel yang baik adalah dengan semakin kecilnya nilai Voltage 
Index (VI) sehingga proses ini akan terus berulang ketika dilakukan penambahan Hibrid Turbin Angin-Diesel 
berdampak pada penurunan nilai VI. Dari perhitungan bus paling sensitif berdasarkan gradien pada masing-
masing bus, dari hasil perhitungan didapatkan bus Majene memiliki nilai gradient terbesar yang menunjukan 
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bahwa bus Majene adalah bus yang paling sensitif. Sehingga evaluasi kestabilan dapat dilakukan dengan 
mengujikan bus tersebut yang memiliki nilai VI terendah akan ditetapkan sebagai lokasi penempatan unit Hibrid 
Turbin Angin-Diesel. Dimana Hibrid Turbin Angin-Diesel ini dipasang pada sisi distribusi, maka Hibrid Turbin 
Angin-Diesel ini dipasang pada bus 9. 
 Hasil yang dicapai pada penelitian ini, diantaranya pemodelan Sub Sistem Bakaru dengan pembangkit 
turbin angin dan generator diesel. Proses simulasi yang telah dilakukan untuk 4 kasus, yaitu Sub Sistem bakaru 
kehilangan sumber PLN berupa PLTA Bakaru G2, kehilangan tenaga angin, kehilangan tenaga diesel, dan 
hubung singkat pada salah satu bus. 
A. Pemodelan Sistem Bakaru dengan Pembangkit Hibrid Turbin angin-Diesel 
 
Gambar 2. Sistem Bakaru dengan Pembangkit Hybrid Turbin angin-Diesel 
Dari Gambar 2 di atas, terlihat bahwa Sistem Bakaru telah terkoneksi dengan pembangkit terbarukan yaitu 
turbin angin dan generator diesel. 
B. Studi Kasus Kestabilan Transien 
Pada simulasi ini, akan dianalisa kestabilan transien dan mekanisme pelepasan beban di Sub Sistem 
Bakaru, dengan beberapa kasus sebagai berikut: 
1) Grid Outage, pada studi kasus ini terdapat salah satu PLTA yang tiba-tiba lepas dari sistem saat sedang 
terinterkoneksi. 
2) Turbin angin Outage, pada studi kasus ini terjadi pelepasan salah satu pembangkit energi terbarukan 
yaitu turbin angin. 
3) Pembangkit Diesel Outage, pada studi kasus ini terjadi pelepasan salah satu pembangkit energi 
terbarukan yaitu pembangkit diesel. 
4) Hubung singkat pada salah satu bus, pada kasus ini terjadi hubung singkat 3 fasa pada salah satu bus 
yaitu bus 8 kV. 
 
Tabel 1. Studi Kasus Kestabilan Transien 
No. Kasus Operasi Pembangkitan Keterangan 
1. PLTA Bakaru G2 Off 5 PLTA Bakaru G2 outage dari sistem 
2. Turbin angin Off 5 Turbin angin outage dari sistem 
3. Generator Diesel Off 5 Generator Diesel outage dari sistem 
 
 Berdasarkan Tabel 1, pada keempat studi kasus dari sistem, bus yang digunakan sebagai parameter kestabilan 
transien sistem adalah: 
1) Bus Bakaru merupakan bus yang mewakili tegangan 150 kV  
2) Bus 1 merupakan bus yang mewakili tegangan 12 kV di Plant 1 
3) Bus 7 merupakan bus yang mewakili tegangan 20 kV di Plant 2 
4) Bus 14 merupakan bus yang mewakili tegangan 8 kV di Plant 3 
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C. Hasil Simulasi Kestabilan Transien 
Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari analisa kestabilan transien untuk setiap studi kasus 
yang telah ditentukan. Hasil yang akan dianalisis meliputi respon frekuensi dan respon tegangan dari masing-
masing bus yang telah ditentukan sebelumnya. 
Pada studi kasus ini akan dilakukan simulasi kestabilan transien untuk studi kasus grid outage, dimana 
PLTA Bakaru G1 akan outage dari sistem. PLTA disimulasikan outage saat 0.5 detik setelah sistem bekerja 
dengan total waktu simulasi selama 30 detik. 
 
Gambar 3. Respon Frekuensi pada saat PLTA Bakaru G2 outage dari Sistem 
 
Gambar 3 menunjukkan bahwa frekuensi bus pada masing-masing bus level tegangan mengalami penurunan, 
namun sistem masih dapat mempertahankan kestabilannya. Penurunan frekuensi terendah mencapai 95.6% pada 
detik ke-2.5. Sistem kembali normal pada 99.8% dari frekuensi normal. Saat penurunan terjadi disebabkan 
karena suplai daya yang hilang dari PLTA G2 sebesar 63 MW. Penurunan frekuensi masih diperkenankan pada 
kondisi 95.6% dari frekuensi normal. Kondisi ini masih aman berdasarkan pada standar ANSI/IEEE C37.106-
1987. 
 
Gambar 4. Respon Tegangan pada saat PLTA Bakaru G2 outage dari Sistem 
 
Dari Gambar 4 terlihat bahwa saat terjadi pelepasan Generator Diesel, respon tegangan pada bus 1 tidak 
mengalami drop tegangan namun pada masing-masing parameter bus tegangan mengalami drop tegangan yaitu 
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karena beban-beban pada sistem tidak tersuplai secara penuh. Berdasarkan hasil simulasi dengan 4 kasus, maka 
didapatkan rekapitulasi hasil dari simulasi tersebut: 
 
Tabel 2. Rekapitulasi Simulasi 4 Kasus 
 
Tabel 2 menyajikan hasil rekapitulasi data dari 4 kasus yang telah disimulasikan, dari keempat kasus yang telah 
disimulasikan, keempatnya mengalami drop frekuensi namun masih range aman sesuai standar-standar 
ANSI/IEEE C37.106-1987 yaitu PLTA G2 out sebesar 95.6%, Turbin angin out sebesar 91%, Diesel out sebesar 
98.5% dan hubung singkat sebesar 95.5%. Untuk respon tegangan dari keempat kasus di atas, keempat kasus 




Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk kasus 
lepasnya generator, lepasnya satu pembangkit tidak menyebabkan sistem lepas sinkron. Karena ketika generator 
lepas, daya supply yang hilang dapat dibackup oleh sistem interkoneksi; 2) Dari ketiga kasus yang telah 
disimulasikan, keempatnya mengalami drop frekuensi namun masih range aman sesuai standar standar 
ANSI/IEEE C37.106-1987 yaitu 95.6%, 91%, 98.5% dan 95.5%; 3) Untuk respon tegangan dari ketiga kasus 
di atas, keempat kasus tersebut mengalami penurunan tegangan hingga yang terendah 83%. Untuk itu perlu 
dilakukan setting rele pengaman under voltage. 
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